
리사홈 공기질 데이터 저장
소프트웨어 사용법

(주) 티지웨이브



사전 준비물

PC  또는 노트북 리사홈 ( IAQM3000, IAQM3100 )

LisaHome IAQM3xxx’s Rev1.0

※ IAQM3000 제품은 앱으로부터 소프트웨어 업데이트를
하셔야 데이터출력이 됩니다.

리사홈 전용케이블 (별매)
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USB to Micro USB Serial Cable

※  USB to Micro USB Serial Cable 의 경우, 온라인에서 판매되는 일반 USB Serial Cable을 구성하여 사용하셔도 되며,
전용케이블을 사용하지 않을 경우 나타나는 기기 오동작 현상은 보증하지 않습니다.

리사홈 연결

컴퓨터 연결

Micro-USB

USB
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1. 내 컴퓨터의 장치관리자에서 USB to Serial 장치를 찾고 통신포트를 확인하세요.
 COM5 (컴퓨터 마다 숫자가 다를수 있으니 참고하세요)

참고사항) 컴퓨터 운용체제에 따라 장치 확인 경로가 다를수 있습니다.
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1. 리사홈기기를 전용케이블과 연결 후 컴퓨터 USB 단자에 접속합니다. 

2. 다운로드 한 LISA HOME 소프트웨어를 실행합니다.

3. 내 컴퓨터에서 확인된 통신포트를 (예:COM5) 지정하고
OPEN 버튼을 누르면 아래 칸에 파란색 COM PORT OP
EN 글자가 나타나면 정상 접속이 된 상태입니다. 
이때부터 데이터가 내부적으로 저장되기 시작합니다.

4. 내부기능.

1) Current Condition

(1) COUNT : 리사홈에서 입력된 데이터 개수
(2) 날짜시간 : 컴퓨터 내부의 시간
(3) 센서값리스트 : 마지막 입력값을 표시
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(3) 센서값리스트 : 마지막 입력값을 표시

2) 파일 저장경로 : D:\

3) 파일명 : LisaHomeData.csv

4) DATA FILE OPEN : 현재 저장된 파일을 보고
싶을때 버튼을 누르면 입력이 멈추고 저장된
내용을 보여줍니다.

5) RESTART DATA CAPTURE : 엑셀시트를 닫고
해당버튼을 눌러주면 마지막 입력시점부터
다시 저장합니다. 
(반드시 먼저 엑셀시트를 닫아주세요)

주의사항)  데이터 저장 경로 (D:\)가 유효한지 미리 확인하고
연결하세요.
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※ 본소프트웨어는 윈도우 7, 윈도우 10 이상에서 최적화
되어 있으며 리눅스는 지원하지 않습니다.
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1. 저장된 엑셀파일(LisaHomeData.csv) 을 오픈하면 아래와 같이 저장된 데이터 내용을 확인할 수 있습니다.
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